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Data Discriminação da atualização / substituição n. do PSCIP

PROPRIETÁRIO:

OBRA: PSCIP- PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

DATA:

OBJETO : UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MANGUE SECO 

PLANTA BAIXA

PSCIP 

MUNICÍPIO: 

MATINHOS - PR

PROPRIETÁRIO:

OCUPAÇÃO: 

ÁREA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

FRANCIELLE DRANKA - CREA/PR  141024/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO / ENGENHEIRO CIVIL:

CNPJ.: 76.017.466/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS: CNPJ 76.017.466/0001-61

LOCAL: UBS MANGUE SECO

ENDEREÇO: RUA PATO BRANCO, 234 - RIO DA ONÇA - MATINHOS/PR 

138,50 m²
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PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

DATA:
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PSCIP 

MUNICÍPIO: 

MATINHOS - PR

PROPRIETÁRIO:

OCUPAÇÃO: 

ÁREA:
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FRANCIELLE DRANKA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO / ENGENHEIRO CIVIL:

CNPJ.: 76.017.466/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS: CNPJ 76.017.466/0001-61

PARA USO DO CBMPR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
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