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INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

Data Discriminação da atualização / substituição n. do PSCIP

PROPRIETÁRIO:

OBRA: PSCIP- PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

DATA:

OBJETO : UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MANGUE SECO 

DETALHES

PSCIP 

MUNICÍPIO: 

MATINHOS - PR

PROPRIETÁRIO:

OCUPAÇÃO: 

ÁREA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

FRANCIELLE DRANKA - CREA/PR  141024/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO / ENGENHEIRO CIVIL:

CNPJ.: 76.017.466/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS: CNPJ 76.017.466/0001-61

LOCAL: UBS MANGUE SECO

ENDEREÇO: RUA PATO BRANCO, 234 - RIO DA ONÇA - MATINHOS/PR 

138,50 m²

H-3

PROPRIETÁRIO:

OBRA: PSCIP- PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

DATA:

OBJETO :

PSCIP 

MUNICÍPIO: 

MATINHOS - PR

PROPRIETÁRIO:

OCUPAÇÃO: 

ÁREA:

INDICADA

10/2017

FRANCIELLE DRANKA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO / ENGENHEIRO CIVIL:

CNPJ.: 76.017.466/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS: CNPJ 76.017.466/0001-61

PARA USO DO CBMPR

PRANCHA

4/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
1) A parte superior dos extintores não deverá ficar a mais de  1,60 m e menos de 0,10 m do nível do piso. Será permitida  a instalação no piso, desde que  apoiados em suportes apropriados com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m; 2) As placas de sinalização de  extintores E5 podem ser  substituídas por uma placa tipo E9 (conjunto de equipamentos de combate a incêndio).

AutoCAD SHX Text
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO,  CÓDIGO E5, DIMENSÕES CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA E DETALHES DA PLACA.
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DETALHE EXTINTORES SEM ESCALA  SEM ESCALA SEM ESCALA 
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PAREDE

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES E HIDRANTES CÓDIGO E17 (PINTAR APENAS CONFORME INDICAÇÕES EM PLANTA, 01 UNIDADE AO TOTAL)
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DETALHE SINALIZAÇÃO DE PISO EXTINTORES E HIDRANTES ESCALA 1:20 ESCALA 1:20ESCALA 1:20
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